Vodohospodariské spoleénost Vrchlice - Maleé a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Vyh.

Zkouska ¢: 145412
Obec: Lensedly
Misto odbéru :
Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. NMH MH DH

stanoveni

Teplota st C 12,5 SOP 45 8-12
Chlor volny mg/l <0,03 SOP 31 0,3
Koliformni bakterie KTJ/100m! 0 SOP 35 0
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP 35 0
Podty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 SOP 36 40
Podty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 SOP 36 200
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 SOP 34 0
Mikroskop. obraz - poéet org jedinci/ml 2 SOP 28A 50
Mikroskop. obraz - Zivé org jedinci/ml 0 SOP 28A 0
Abioseston % <1 SOP 28B 10
Barva mg/l Pt <2,5 SOP 18 20
Zakal ZF(t) <0,5 SOP 17 5
pH 7,0 SOP 1 6,5-9,5
Konduktivita mS/m 30,6 SOP 11 125
Pach PRIJAT SOP 42 PRIJAT
CHSK -Mn mg/l 1,77 SOP 43 3
Hlinik mg/| 0,01 SOPR 9 0,2
Zelezo mag/l <0,02 SORP 7 0,2
Mangan mg/l <0,01 SOP 40 0,05
Amonné ionty mg/l <0,025 SOP 16 0,5
Dusitany mgl/l <0,006 SOP 14 0,5
Dusiénany mg/| 19,8 SOP 38 50
Chut’ PRIJAT SOP 42 PRIJAT

L A R T T R S S S T T

NMH) Nejvy$si mezna hodnota
MN) Mezna hodnota
DH) Doporuéena hodnota
Vyh) +vyhovuje vyhlasce,
- nevyhovuje vyhlasce
N) Stanoveni neni akreditovano

™) Zkouska byla provedena v Laboratofi odpadnich vod - Cistia odpadnich vod, 284 01 Kutna Hora ~ Karlov

Viyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Vyhlasce MZd. 252/2004 Sb.

v platném znéni.

U vzorkl neodebiranych vzorkovaci skupinou laboratofe (dle SOP C.11.1.1, SOP C.11.1.2, SOP C.11.1.3, SOP C.11.1.4

laboratoF za kvalitu odbéru, ale jen za provedené analyzy. i
Tento protokol Ize $ifit pouze v plném, nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkuSebni laboratofe. Vysledky provedenych zkougek
se tykaji jen zkousenych vzorkl, uvedenych v tomto protokolu.
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