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Zkouska é: 145416
Obec: Stranéice
Misto odbéru : VDJ Svata Anna
Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. NMH MH DH
stanoveni
Teplota st_C 11,5 SOP 45 8-12
Chlor volny mg/l <0,03 SOP 31 0,3
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP 35 0
Escherichia coli KTJ/100mI 0 SOP 35 0
Intestinaini enterokoky KTJ/100ml 0 SOP 27 0
Potty kolonii pii 36°C KTJ/m| 4 SOP 36 40
Podty kolonii p¥i 22°C KTJ/ml 9 SOP 36 200
Barva mg/l Pt <2,5 SOP 18 20
Zakal ZF(t) <0,5 SOP 17 5
pH 7.4 SOP 1 6,5-9,5
Konduktivita mS/m 29,9 SOP 11 125
Absorbance 0,022 SOP 29
ZNK 8,3 mmol/| 0,04 SOP 3
KNK 4,5 mmol/| 12 SOP 2
Suma véapniku a hoféiku mmol/| 1,15 SOP 4 2-3,5
Vapnik mg/| 32,1 SOP 5 30 40-80
Horéik mg/l 8,5 SOP 5 10 20-30
Chloridy mg/| 22,0 SOP 13 100
Pach PRIJAT SOP 42 PRIJAT
CHSK - Mn mg/l 1,9 SOP 43 3
Hlinik mg/ 0,023 SOP 9 0,2
Zelezo mg/l <0,02 SOP 7 0,2
Mangan mg/| <0,01 SOP 40 0,05
Amonné ionty mg/l <0,025 SOP 16 0,5
Dusitany mg/l 0,023 SOP 14 0,5
Dusi¢nany mgl/l 19,5 SOP 38 50
Sirany mg/| 48,0 SOP 12 250
NMH) Nejvy$si mezna hodnota
MN) Mezn& hodnota
DH) Doporugena hodnota
Vyh) +vyhovuje vyhlasce,

- nevyhovuje vyhlasce
N) Stanoveni neni akreditovano
**) Zkouska byla provedena v Laboratofi odpadnich vod - Cistirna odpadnich vod, 284 01 Kutné Hora — Karlov

Vyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Vyhlasce MZd. 252/2004 Sb.

Vv platném znéni.

U vzorkd neodebiranych vzorkovaci skupinou laboratofe (dle SOP C.11.1.1, SOP C.11.1.2, SOP C.11.1.3, SOP C.11.1.4) nerugi

laborator za kvalitu odbéru, ale jen za provedené analyzy.

Tento protokol Ize ifit pouze v piném, nezménéném znénj, jinak jen se souhlasem zkugebni laboratore. Vysledky provedenych zkousek

se tykaji jen zkou$enych vzorku, uvedenych v tomto protokolu.
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